Certificate no.  pgy _ 002/2013

Certificado n®

Name and address of certificate holder:

Nome e morada do titular do certificado:

Product:
Produto:

Type references:
Referéncias:

Trademark(s):
Marca(s) comercial(is):

Technical characteristics:
Caracteristicas técnicas:

This product is in conformity with:
Este produto esta em conformidade com:

ertificadoll

Schico International KG
Karolinenstrasse 1-15
D-33609 Bielefeld

Germany

Thermal solar system and components - Factory made

system
Instalagéo solar térmica prefabricada e seus componentes

TS 150 AD, TS 200 AD, TS 300 AD

Schiico

Summary of EN 12976 Test Results: Registration No. PSK-002/2013,
(in annex)

Resumo dos resultados dos ensaios realizados segundo a norma EN 12976:
Registo N° PSK-002/2013, (em anexo)

EN 12976-1:2006, EN 12976-2:2006

and with the Specific Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products
e com as Regras Particuiares do CEN Keymark Scheme para Produtos Sclares Térmicos.

Test report(s) no. / issued by:
Relatério(s) de ensaios n°(s) / emitido(s) por:

Additional information (if any):
Informagédo adicional (se existir):

This certificate is valid until:
Este certificado é vélido até:

and supersedes certificate no:
e substitui o certificado n°

Date of issue:

N° 12/DER-LECS/2007, N° 11/DER-LECS/2007, N° 10/DER-LECS/2007
and /e N° 27/DER-LECS/2007 / LNEG

2014-03-24

PSK-023/2009, PSK-025/2009, PSK-043/2009

Data de emiss&o: 2013-01-17
L \—A—&a—&_
Francisco Barroca
General Manager / Diretor Geral
'FGGM
i Certificacko
This Certificate includes one Annex with 4 (four) pages ! o

Este Certificado é constituido por um Anexo com 4 (quatro) paginas
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Summary of EN 12976 Test Results, Registration No.
ry i a PSK-002/2013
Annex to Solar KEYMARK Certificate Namero
Resumo dos resultados dos ensaios realizados segundo a norma EN 12878, Anexo
a0 certificado Solar KEYMARK Pl Rak 17-01-2013
Company / Titular {Schiica International KG 3 Country | Pais {Germany
Brand (optional) f Marca(s) Comercial(is) (opcional) Schico
Street / Rua Karolinenstr. 1-15 Website www.schueco.com
Postal Code, Place / Codigo Postal ) E-mail info@schueco.com
" ; & fel ]
Localidade S e Tel.iFax | 49](0)521/7830
System classification / Classificagao do sistema
Flow principle / Principio de circulagéc Thermosyphon / Termossifao
Direct { Directo - Indirect / Indirecto Indirect / Indirecto
Pressurization principle / Principio de pressurizagao Closed / fechado
Drain back/down / Drenagem interior/exterior Mo drain (always filled) / Sem drenagem (sempre cheio) =]
Storage location / Localizagéo do depdsito Gutdoor / Exterior
Storage position / Posigéo do deposito Horizontal / Horizontal
Internal back-up / Tipo de apoio interno Electric / Eléctrico ]
If other / Qutro 2
EN12976 type/ Tipe de instalagdo EN12976 Solar only / Apenas Solar
Coliector(s) / Colector(s) Storage(s) / Deposito(s}
Company / Fabricante Schiico International KG Company / Fabricante [Schiico International KG
Keymark registration no. (optional) TR e G S
N? Certificado Keymark {opcional)
Per moduie / Por médulo =
P 5 g . 0
- = & ) - 5 8
g | 2 3 §5 0. %3 g3
% | §2 | 53 g £ Ex | £2 5 2 |§ Sl|c%
s 5 25 | 33 =2 R §° |€ & |[£ 8|70
g 2 E 2y 3 S % TEg |2 E |g %3
5% v E © o £ >0 2 AR - 53%o iG55
£z | 8 Bp | SE s: | BE B 2 l33;i2:3
© ¢ | = . = e hee O
58 <z | 68 | 658 £z o LES 8 16 S |BEe8 Gl R
@
g g BE | lies/ litres /
== m? m m min = max == litros mm mm litros kW
1501 148 600 1100 — -
TS-Kol Solar ; s
cliector Sola 1.88 1957 1055 1 2 5001 200 | 600 1414 a5 B
3001 293 | 600 1862 — —
Controller / Controlador Fluid / Fluido
Company / Fabricante -— Company / Fabricante [ Schiico International KG
Model / Modelo = Model / Modelo Solarfiissigkeit
Functions Freezing point / Temperatura 7
X e -28 C
EFungoes de congelamento
- System family overview / Identificagao da familia de sistemas
Collector No. collectors / N° de colectores ank
Colector Storage / Deposito
sor 2001 N 3001 = R
TS-Kollector Solar 1 [ 11 1 12] i
i S MU SR
L E | - |
Testing Laboratory / Laboratério de Ensaio o LNEG o
‘Website = www.Ineq.pl
Test report identification nr/ N°® de identificagao do Relatério de Ensaio n?10, 11, 12/DER-LECS/2007; n°27/DER-LECSR007 / 2(
Date of test report / Data do Relatério de Ensaio 20.11.2007
Comments of test lab / Comentarios do Laboratorio de Ensaio ]
Ammendments te / Apéndice a n®10, 11, 12/DER-LECS/2007 / 15-12-2008 QS&@
Collectar refiability and durability tests report / Relatorio de ensaios de fiabilidade e Mo Ea @ﬁk&\xy
durabilidade: n°27/DER-LECS/2007 / 20.11.2007 \Q. :
Performance indicators updaled due o change in climatic data / Indicadores de *'(3\ " o A
cemportamento térmico actualizados devido a alteragac de dados climaticos. \* o
NS \,‘5!”‘&0 Verion 0.5 04 0L &
a3
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Pagina de
Summary of EN 12976 Test Results Registration No. |
¥ S o PSK-002/2013
annex to Solar KEYMARK Certificate Numero |
Resumo dos resultados dos ensaios realizados segundo a norma EN 12876, Anexo
ao certificado Solar KEYMARK R el 1F-0i-a014
Company / Titular [Schﬂco international KG Country / Pais |Germany
Brand (optional) / Marca(s) Comercial(is) (opcional) Schiico b .
Street / Rua Karolinenstr. 1-15 Website www.schueco.com
Postal Code, Place / Codigo Postal, . E-mail info@schueco.com
- fel
Localidade B0 1Rl Tel.iFax | 49|(0)521/7 83 -0
System family overview/ Identificacdo da familia de sistemas
Collector type Number of collectors / Nimero de colectores
Tipo de colectores Storage type / Tipo de depdsito
1501 2001 3001 #REF!
TS-Kollector Solar | 1 1 ' 2179 i
= i = el
Name of system configuration / Nome da configuragdo do sistema TS 150 AD
|
Collector type : ‘No. Collectors Storage type
Tipo de colector i i N® Colectores ! Tipo de depdsito o
Calculated annual results / Valores anuais calculados
tosuii Daily draw-off litres/day / Consumo diério litros/dia
o 110 140 170 10 140 170 | 110 | 140 | 170 | 110 | 140 | 170
: Id Id Id Id lid lid Ifd Ifd I/d Id Ifd ]
Qd kWh/ano QL kWh/ano fsol % Qpar kWh/ano
Stockholm, SE 1708 | 2173 2 637 834 946 1008 | 48.9 | 436 | 382| — —- =
Wirzburg, DE 1638 | 2085 2532 859 990 1069 | 525 | 474 | 421| — — —
Davos, CH 1848 2 356 2 856 1226 1375 1445 | 665 | 583 | 506} -—- s --
Athens, GR 1270 1621 1962 1043 1235 1375 | 822|761 701} -— — -
Performanca"_- Qu Heat demand / Energia necessaria
Indicators Qu System output/ Energia fornecida pela instalagéo solar e
Indicadores de  foot | Q/Qu; Solar fraction / Fracgéo solar
Comportamento Térmico Qpar .Eiec for pumps/controllers / Energia parasita para a bomba e unidade de controlo
Ref Stockholm | Wirzburg DE|  Davos CH Athens GR
St G 1157 1230 1684 1718 i
i Ta 7.5 5.0 3.2 18.5
Sondighes e T 8.5 10.0 54 17.8 N
referéncia L R - : . N =
el BT ATc 21-149 7.0-130 | 46-6.2 104-252 |
G ; kWh/m?  Annual irradiation South, 45°/ Irradiagio anual de Sui, 45° ]
Ta i ‘C | Annual mean air temperature / Média anual da temperatura do ar
Tc °C  Annual mean cold water temperature / Media anual da temperatura da agua da rede =
ATc °C  Seasonal variation of Tc/ Variagao sazonal da Tc
Th ; 46°C  Desired (mix. valve) tempoerature / Tomperatura ocporada da valvula de mictura
Maximum operating pressure Maximum operating pressure
Collector side 300 kPa | Tank side 600 'kPa
Pressao maxima de funcionamento - circuito priméario Pressao méxima de funcionamento - deposito
"'T-'esting Laboratory / Laboratério de ensaio LNEG ==
Website www.Ineg.pt
Test report identification number / N° de identificacao do Relatorio de n®10, 11, 12/DER-LECS/2007; n°27/DER-LECS/2007 /|
Date of test report / Data do relatorio de ensaio | 20.11.2007
Test method / Mélodo de ensaio {150 94595 (DST)
‘Comments of test lab / Comentarios do Laboratorio de Ensaio ]
. Ammendments to / Apéndice a n°10, 11, 12/DER-LECS/2007 / 15-12-2008
Coiler_:lgr reil.ablhty and durability lests report / Relatorio de ensaios de fiabilidade e @ o E E@&euc- \Nof
durabilidade: n°27/DER-LECS/2007 / 20.11.2007 Caas ) <
Performance indicators updated due to change in climatic data / Indicadores de G \.?' W S&B
comportamento térmico actualizados devido a alleragéo de dados climaticos. ‘\ed\‘ ( ﬁeaﬁ‘@a

= MU\“" Version 0.5 (4 .02 2008
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Summary of EN 12976 Test Resuits Registration No.

v | = PSK-002/2013
annex to Solar KEYMARK Certificate Numero B
Resumo dos resultados dos ensaios realizados segundo a norma EN 12976, Anexo
a0 certificado Solar KEYMARK s 17-01-2013
Company / Titular {Schico International KG | Country / Pais {Germany ]
Brand (optlonal)fMarca(s)Comercral(ls)“(.c_)p_cconal) Schiico - o __
Street/Rya [Karolinenstr. 1-15 Website [ www_schueco.com
Postal Code, Place / Codigo Postal, i E-mail info@schueco.com

% lefel e "

Localidade SEORER st Tel. | Fax 49/(0)521/783-0

System family overview/ Identificacao da familia de sistemas

Collector type '
Tipo de colectores

Number of collectors / Numero de colectores

Storage type / Tipo de depésito

Th

]w

e e

2001 3001 #REF!
TS-Kollector Solar 1 2] 1 i [ ] 11 i
TARSRLANN 3 kb A T 1
I N N O O 1]
. | | ] | | |
Name of system configuration / Nome da configuragéo do sistema TS200AD
Collector type No. Collectors Storaget e
Tipo de colector FPEHRbRr S N° Colectores { ’T:po de dggésuo A
Féé_f_qu!ated annual results / Valores anuais calculados - e —
. | Daily draw-off litres/day / Consumo diario litros/dia
'L'g:;f“;:ée 170 200 | 250 170 200 250 [ 170 | 200 | 250 [ 170 | 200 | 250
1 d ld Iid I/d b f vwd §id | Wud | Vd vd | id
Qd kWh/ano QL kWh/ano fsol % Qpar kWh/ano
Stockhoim, SE 2637 | 3101 3872 964 | 999 1025 | 365 ] 323 | 265| — | — i
Wirzburg, DE 2532 | 2970 3714 1016 | 1069 | 1095 | 403|358 [293| — | — | —
Davos, CH 2 856 3364 4 205 1375 1428 1454 48.0 | 423 | 346 -— - |
Athens, GR 1962 | 2313 | 2891 | 1340 | 1454 | 1542 | 681 | 628 | 535| -~ | — |
i S i s o
|
S Cl ‘
iglieliE UL Qa |Heat demand / Energia necessaria
lnd_icators Q. Systern output/ Energia fornecida pela instalagéo salar B
indicadores de B e = — s e
CotmparEEnts : fer | QuIQq; Solar fraction / Fracgéo solar o
Tiibatea | Qpar  Elec. for pumps/controllers / Energia parasita para a bomba e unidade de controlo
! Stockhelm | Wirzburg DE | Daves CH | Athens GR O
B G 1157 1230 | 1e84 | 1718 | -
Conditions = vl C e
Condigoes de —1‘ - ;- - -
‘referéncia A, B - - .--f A l S ===
i |ATe 2.1-149 70-130 | 46-62 | 104-252 .
G | kWhim® (Annual irrad:;_ggr_!_Souih 45° / Irradiaco anual de Sul, 45° b
Ta i °C ‘Armual mean air temperature / Média anual da temperatura do ar o '
Tc¢ | °C | Annual mean cold water temperature / Média anual da temperatura da agua 2 da rede e
ATc : °C Seasnnal variation of Tc / Variagéo sazonal da Tc o S
| 46°C Durrad {mix. valve) temperature / Temperatura esperada da valvula de mistura

Maximum operating
Collector side

i Pressdc maxima de funcionamento - circuite primario

pressure

Tank side

Maximum operating pressure

Pressao méxima de funcionamento - deposito

1600

Testing Laboratory /

Laboratorio de ensaio

|Website

Test_report identification r number [ N“ de identificagdo do Relatorio de |

'Test method / Método ¢ de ensaio

EComments of test lab / Comentarios do Laborat

{Ammendments to / Apéndice & n°10, 11, 12/DER-LECS/2007 /
iCollector reliability and durabilily tests report / Relatério de ensaios de fiabitidade e

;durab:lidade: n°27/DER-LECS/2007 / 20.11.2007
(Perfermance indicators updaled due 1o change in climatic dala / Indicadores de

:Componamenlo termico actualizados devido a alteracao de dados climaticos.

4

iQ de Ensaio
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Pagina de
Summary of EN 12976 Test Results Registration No.
¥ AABSEs = PSK-002/2013
annex to Solar KEYMARK Certificate Numero
Resumo dos resultados dos ensaios realizados segundo a norma EN 12976, Anexo
ao certificado Solar KEYMARK Ptef alo i 17-05-2013
Company / Titular iSchu‘.ico International KG ~ |Country / Pais |Germany
Brand (optional) / Marca(s) Comercial(is) (opcional) Schico
Street / Rua Karolinenstr. 1-15 Website o www.schueco.com
Postal Code, Place / Cadigo Postal, ; E-mail info@schueco.cam |
Localidade B-33000: {Bislslold Tel.[Fax | 49)(0)521/7 83 -0
System family overview/ Identificacdo da familia de sistemas
Collector type i Number of collectors / Numero de colectores
Tipo de colectores | Storage type / Tipo de deposito
1501 2001 3001 i ) _ »
TS-Kollector Solar 1 N 1) | 21 1 RE T } T
IR et b R B ESE doto o d ot o8 .
o | | N O N I .
| | ] !
Name of system configuration / Nome da configuragao do sistema TS 300 AD
f
Collector type § ‘No. Collectors Storage type
Tipo de colector TShiatector Solae iN“ Colectores £ !T!{JO de deposito i
Calculated annual results / Valores anuais calculados o N
T Daily draw-off litres/day / Consumo diario litros/dia
L:::“";;ZB 250 300 400 250 300 400 | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400
b id lid Iid I/d ifd Ild Ild | Ud | Iid E___U_d___{m d |
: Qd kWh/ano QL kWhfano | fsol % Qpar kWh/ano
Stockholm, SE 3872 4 652 6 202 1822 1962 2050 | 471 1| 421 | 330 |
Wiirzburg, DE 3714 4 458 5948 1892 2059 2181 510462 | 367 | - .-l e
Davos, CH 4205 5046 6728 2681 2838 2935 | 638|563 437 — e
Athens, GR 2891 | 3469 4625 2313 2576 | 2943 | 800|743 638] — | — | -
i !
b S ! ,
Pt;r.mrtmanw Qu ‘Heat demand / Energia necessaria I—
i HEBLOTS QL Systam output/ Energia fornecida pela instalagio solar ]
Indicadores de A
Comportamento [ Qu‘Qu, Solar fraction / Fracggosolar
| Tarmica . Qpar ‘Elec for pumps/controllers / Energia parasita para a bomba e unidade de controlo
': y T Stockholm | Wiirzburg DE| Davos CH | Athens GR |
o G | 1157 | 1230 1684 1718
Condi;ﬁes de “Ta 7,! S 7.5 | S~ 9.0 e 3.2 i 185 e e g e i I.
referéncia ‘Tc el 2 10 0 e . . A b 2 N S
ATc 1‘ 21-149 | 7.0-130 | 486- 6.2 | 10.4 - 252 |

G | kWhim* Annual irradiation South, 45° / Irradiacao anual de Sul, 45° .

o | %6 ‘Annual mean air temperature / Média anual da temperatura doar - o o
Tc i °C IAnnuaI mean cold water temperature / Média anual da temperatura da agua da rede - ‘ __- :_
ATec | °C  Seasonal variation of Tc / Variagdo sazonal da Tc

Th l 46°C  |Desired (mix. valve) temperature / Tomperatura esperada da valvula de mistura o ]

Maximum operating pressure
Collector side 300

; Maximum operating pressure | |
1]
Pressao maxima de funcionamento - circuito primario 1

'kPa  |Tank side 600 'kPa
l Pressao maxima de funcionamenio - depésito i i

Testing Laboratory / Laboratorio de ensaic ILNEG
Website - ?www Enecs pl
Test repo report identification number 1 N“ de identificagao do Relat
‘Date of test report / Data do relatério de ensaro

iTast method / Método de ensaio

L P L £ A L T AR S BT

Comments of test lab / Comentarios da Laboratorlo de Ensaio

Ammendments to ! Apéndice a n°10, 11. 12/DER-LECS/2007 / 16-12-2008
Collector reliability and durability tests report / Relatorio de ensaios de fiabilidade e i 3
durabilidade: n°27/DER-LECSI2007 / 20.11.2007 Qs . Sald
Performance indicators updated due tc change in climatic data / Indicadores de C'Ii\'?‘ “adD“ .\350\3
comporiamento térmico actualizados devido a aiterag@o de dados climaticos. \,\\e { \b(\o Ge@e@

w\raw"‘ e erion 0.5, T4 02°3508
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